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· Prevención de Legionella ·



En	1977,	se	descubre	la	bacteria	Legionella	en	muestras	
de	los	enfermos	y	en	la	torre	de	refrigeración	del	hotel	

En	Filadelfia,	del	21	al	24	de	julio	de	1976,	se	celebró	la	
58º	 Convención	 de	 la	 Legión	 Americana	 de	
Pennsylvania,	 con	 ocasión	 del	 Bicentenario	 de	 la	
Declaración	de	Independencia	de	los	Estados	Unidos.		
	
La	 reunión	 acogió	 más	 de	 4.000	 personas,	 con	 sus	
amigos	y	familiares.		
	
De	 estos,	 alrededor	 de	 600	 se	 alojaban	 en	 el	 hotel	
Bellevue	StraQord.	

221	enfermos	y	34	fallecidos.		

ENFERMEDAD	DEL	LEGIONARIO	

HOTEL	BELLEVUE	STRATFORD		
PHILADELPHIA	1976	
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NO	
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Un	grupo	de	189	turistas	escoceses	
	
?	enfermos	y	3	fallecidos	

HOTEL	–	BENIDORM	AÑO	1973	

· Prevención de Legionella ·



Orden 7 mayo 1986. Normas mínimas de tratamiento sanitario de los establecimientos hoteleros y 
alojamientos turísticos. Comunidad Valenciana. 
 
(Primera Norma en el Mundo de prevención de Legionelosis) 

· Prevención de Legionella ·

HISTORIA DE LA LEGISLACION ESPAÑOLA PARA EL CONTROL DE LEGIONELOSIS 

LAS NORMAS SIEMPRE HAN SIDO RESPUESTA A BROTES IMPORTANTES 



HISTORIA DE LA LEGISLACION ESPAÑOLA DE PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS: 
 

ORDEN 1187/1998. Criterios higiénico-sanitarios de los aparatos de 
transferencia de masa de agua en corriente de aire y aparatos de 
humectación para la prevención de la Legionelosis. Madrid.  

DECRETO 173/2000. Condiciones higiénico-sanitarias que deben 
reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de 
aire con producción de aerosoles, para la prevención de la 
legionelosis. Comunidad Valenciana  

DECRETO 417/2000. Medidas para el control de torres de 
refrigeración y condensadores evaporativos. Cataluña. 

· Prevención de Legionella ·



REAL DECRETO 865/2003. por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 

REAL DECRETO 909/2001,por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 

· Prevención de Legionella ·

REAL DECRETO 487/2022, por el que se 
establecen los requisitos sanitarios para 

la prevención y el control de la 
legionelosis.  



LOS	PRINCIPALES	MOTIVOS		
DE	UN	NUEVO	REAL	DECRETO		

1.   La	actualización,	tras	20	años,	a	los	avances	técnicos:	

•  Toma	de	muestras	y	análisis	de	Legionella		
•  Nuevas	evaluaciones	y	planes	de	riesgos	en	instalaciones	
	
2.	La	adecuación	a	normaZvas	posteriores:	
	
•  RD	830/2010	Formación	de	tratamientos	con	biocidas	
•  Direc^va	Europea	2020/2184	Agua	potable	

· Prevención de Legionella ·



LOS	PRINCIPALES	MOTIVOS		
DE	UN	NUEVO	REAL	DECRETO		

3.	 El	 efecto	 catalizador	 de	 la	 nueva	 Norma	 UNE	 100030:2017	
Prevención	 y	 control	 de	 la	 proliferación	 y	 diseminación	 de	
Legionella	

· Prevención de Legionella ·

Hay	anexos	y	párrafos	enteros	del	Real	Decreto	que	son	copia	
literal	de	la	Norma	UNE	10030:2017	



LOS	PRINCIPALES	MOTIVOS		
DE	UN	NUEVO	REAL	DECRETO		

	
Lo	más	importante:	
	
4.	La	mejorable	eficacia	del	RD	865/2003,		
	

· Prevención de Legionella ·

LA	INCIDENCIA	DE	LEGIONELOSIS	EN	ESPAÑA		
NO	DESCIENDE		



N	º	CASOS	LEGIONELOSIS.	ESPAÑA.	1997	-	2021		

· Prevención de Legionella ·Fuentes:	ECDC,	RENAVE	
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· Prevención de Legionella ·

Localidad	 Año	 Instalación	responsable	 Nº	Casos	 Cepa	Clínica	 SubZpo	Monoclonal	
Luchente	 1983	 Agua	potable	 35	 LP1		 No	publicado	
Cas^llejos	 1983	 ACS	 81	 LP1		 No	publicado	
Calella	 1984	 ACS	 32	 LP1		 No	publicado	
Barcelona	 1988	 Movimiento	^erras	(?)	 56	 LP1		 No	publicado	
Almuñecar	 1991	 Torre	Refrigeración	 91	 LP1	Mab	3/1	+	 Philadelphia	
Alcalá	Henares	 1996	 Torre	Refrigeración	 224	 LP1	Mab	3/1	+	 Knoxville	
Alcoy	 1999	 Desconocida	 180	 LP1	Mab	3/1	+	 Knoxville	
Barceloneta	 2000	 Torre	Refrigeración	 54	 LP1	Mab	3/1	+	 Philadelphia	
Vigo	 2000	 Desconocida	 35	 No	publicado	 		
Murcia	 2001	 Torre	Refrigeración	 449	 LP1	Mab	3/1	+	 Philadelphia	
Mataró	 2002	 Torre	Refrigeración	 113	 LP1	Mab	3/1	+	 Philadelphia	
Vallcarca	 2004	 Torre	Refrigeración	 30	 LP1	Mab	3/1	+	 No	publicado	
Vich-Gurb	 2005	 Torre	Refrigeración	 55	 LP1	Mab	3/1	+	 Philadelphia	
Pamplona	 2006	 Torre	Refrigeración	 146	 LP1	Mab	3/1	+	 Allentown/France	
Calpe	 2012	 Spa	 43	 LP1	Mab	3/1	+	 Allentown/France		
Mostoles	 2014	 Fuente	ornamental	 46	 LP1	Mab	3/1	+	 Allentown/France		
Sabadell	 2014	 Torre	Refrigeración	?	 48	 LP1	Mab	3/1	+	 Knoxville	
Manzanares	 2015	 Desconocida	 593	 LP1	Mab	3/1	+	 Philadelphia	

REAL	

DECR
ETO	

865-2
003	

BROTES	DE	LEGIONELLOSIS	CON	MÁS	DE	30	CASOS.		
ESPAÑA.	1983	-	2022	



· Prevención de Legionella ·

…	Y	SIGUEN	LOS	BROTES	DE	LEGIONELLOSIS	EN	ESPAÑA	



	
TENDENCIA	CRECIENTE	DE	LEGIONELLOSIS	EN	EUROPA	Y	U.S.A.	

· Prevención de Legionella ·

MAYOR	PREOCUPACIÓN	MUNDIAL	POR	EL	AUMENTO	DE	CASOS,		
CON	PUBLICACIÓN	DE	NUEVAS	LEYES	EN	MUCHOS	PAÍSES		

Fuente:	ECDC	-	CDC	



COMPARACIÓN	CON	OTRAS	ENFERMEDADES	PREVENIBLES	

· Prevención de Legionella ·
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NÚMERO	DE	CASOS	POR	PATOLOGÍA	EN	2005	Y	2019.	ESPAÑA		

2005	 2019	

Nº	CASOS	PATOLOGIA	 2005	 2019	 VARIACIÓN	
ENFERMEDAD	DEL	LEGIONARIO	 1401	 1534	 9,49	
ACCIDENTES	de	TRÁFICO	MORTALES	 4402	 1755	 -60,13	
ACCIDENTES	de	TRABAJO	MORTALES	 1286	 721	 -43,93	
TUBERCULOSIS	PULMONAR	 7820	 4543	 -41,91	

Fuentes:	ECDC,	DGT,	INSST	



RAZONES	DEL	AUMENTO		
DEL	NÚMERO	DE	CASOS	DE	LEGIONELOSIS	

1. Más	personas	con	más	de	50	años	
2. Más	personas	en	insZtuciones	geriátricas	
3. Mayor	número	de	ingresos	hospitalarios	
4. Más	personas	con	enfermedades	y	tratamientos	

inmunosupresores	(cáncer,	insuficiencia	renal,	EPOC,…)	
5.  Aumento	de	los	viajes	de	turismo	y	de	prácZcas	de	ocio	(	spa,	

gimnasios,…)		
6. Mayor	uso	de	las	técnicas	de	diagnósZco	de	legionelosis	
7. Más	países	con	declaración	obligatoria	de	la	enfermedad	
8.   Nuevas	y	mayor	número	de	instalaciones	(nebulizadores,	

jacuzzis-spas,…)		
9.  El	probable	efecto	del	cambio	climáZco	(?)	
10.  	…	

· Prevención de Legionella ·



EVOLUCION	Nº	CASOS	LEGIONELOSIS	Y	P.I.B.	ESPAÑA.	1997	-	2021		

· Prevención de Legionella ·
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Fuente:	ECDC	–	Ministerio	de	Sanidad	
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Comunitario/desconocido	 Nosocomial	 Viajes	 Otros	

ORIGEN	DE	LA	FUENTE	DE	INFECCION	EN	CASOS	Y	BROTES	DE	LEGIONELLOSIS.	ESPAÑA	

77,5	

10,0	

12,5	

BROTES	DE	LEGIONELOSIS	DECLARADOS	EN	ESPAÑA.	
ORIGEN	DE	LA	FUENTE	DE	INFECCIÓN	2011.		n=	40	

No	se	conoce	

Evidencias	

Sospechas	

CASOS	DE	LEGIONELOSIS	DECLARADOS	EN	ESPAÑA.		
ORIGEN	DE	LA	FUENTE	DE	INFECCIÓN	2019.		n=	1572	

En	más	del	80	%	de	los	casos	y	brotes	de	Legionelosis,		
no	sabemos	cuál	ha	sido	la	fuente	de	infección	

· Prevención de Legionella ·

PERO,	REALMENTE,	SABEMOS	DE	DÓNDE	SE	ORIGINAN	LOS	CASOS	???	



A	los	casos	esporádicos	no	resueltos,	
	le	siguen	más	casos	y	brotes	

· Prevención de Legionella ·

Es	necesario	un	mayor	esfuerzo	para	saber		
por	qué	y	de	dónde	viene	los	casos	de	legionelosis	



COMPARATIVA	ENTRE	REAL	DECRETO	865/2003	
	Y	REAL	DECRETO	487/2022	

REAL	DECRETO	
865/2003	

REAL	DECRETO	
487/2022	

DIFERENCIA	 INCREMENTO	
%	

Nª	Páginas	totales	 23	 51	 +	28	 121,7	
Nº	Páginas	preámbulo	 3	 4	 +	1	 4,3	
Nº	Arsculos	 14	 20	 +	6	 26,1	
Nº	Anexos	 6	 10	 +	4	 17,4	
Nº	Disposiciones	 6	 10	 +	4	 17,4	
Nº	Tablas	 3	 10	 +	7	 30,4	
Nª	Normas	Legales	citadas	 10	 25	 +	15	 65,2	
Nª	Normas	UNE	citadas	 3	 8	 +	5	 21,7	

· Prevención de Legionella ·
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Fuente:	Biolinea	S.	Crespí	

U.E. 

· Prevención de Legionella ·



NOVEDADES	EN	LAS	INSTALACIONES	A	LAS	QUE	SE	APLICA	EL	REAL	
DECRETO	487/2022	

Se	eliminan	los	criterios	de	mayor	y	menor	
probabilidad	de	proliferación	y	dispersión	de	Legionella	

Siguen	excluidas	las	instalaciones	en	edificios	
dedicados	al	uso	exclusivo	de	vivienda,	siempre	y	
cuando	no	afecten	al	ambiente	exterior	

· Prevención de Legionella ·



NOVEDADES	EN	LAS	INSTALACIONES	A	LAS	QUE	SE	APLICA	EL	REAL	
DECRETO	487/2022	

Real	Decreto	865/2003,	de	4	de	julio,	por	el	que	se	establecen	los	criterios	
higiénico-sanitarios	para	la	prevención	y	control	de	la	legionelosis.	

Real	Decreto	487/2022,	de	21	de	junio,	por	el	que	se	establecen	los	requisitos	
sanitarios	para	la	prevención	y	el	control	de	la	legionelosis.	

Sistemas	de	agua	caliente	sanitaria	con	acumulador	y	circuito	de	retorno.	
		
Sistemas	de	instalación	interior	de	agua	fría	de	consumo	humano	(tuberías,	
depósitos,	aljibes),	cisternas	o	depósitos	móviles	y	agua	caliente	sanitaria	sin	circuito	
de	retorno.	

	
	
Sistemas	de	agua	sanitaria.	
	 

Torres	de	refrigeración	y	condensadores	evapora^vos.	
	 

Torres	de	refrigeración	y	condensadores	evapora^vos.	

Equipos	de	enfriamiento	evapora^vo	que	pulvericen	agua Equipos	de	enfriamiento	evapora^vo.	
	 

Centrales	humidificadoras	industriales. Centrales	humidificadoras	industriales.	
		

Humectadores. Humidificadores.	
	 

Sistemas	de	agua	contra	incendios. Sistemas	de	agua	contra	incendios.	
	 

Elementos	de	refrigeración	por	aerosolización,	al	aire	libre. 
	 

Disposi^vos	de	enfriamiento	evapora^vo	por	pulverización	mediante	elementos	de	
refrigeración	por	aerosolización.	

Fuentes	ornamentales. Fuentes	ornamentales	con	difusión	de	aerosoles	y	fuentes	transitables.		
		



NOVEDADES	EN	LAS	INSTALACIONES	A	LAS	QUE	SE	APLICA	EL	REAL	
DECRETO	487/2022	

Real	Decreto	865/2003,	de	4	de	julio,	por	el	que	se	establecen	los	criterios	
higiénico-sanitarios	para	la	prevención	y	control	de	la	legionelosis.	

Real	Decreto	487/2022,	de	21	de	junio,	por	el	que	se	establecen	los	requisitos	
sanitarios	para	la	prevención	y	el	control	de	la	legionelosis.	

Sistemas	de	riego	por	aspersión	en	el	medio	urbano. Sistemas	de	riego	por	aspersión	en	el	medio	urbano	o	en	campos	de	golf	o	deportes.		
		

	 Sistemas	de	lavado	de	vehículos.	

	 Máquinas	de	riego	o	baldeo	de	vías	públicas	y	vehículos	de	limpieza	viaria.		
		

	 Cualquier	elemento	des^nado	a	refrigeración	y/o	humectación	suscep^ble	de	
producir	aerosoles	no	incluido	en	el	resto	de	los	puntos.	

Instalaciones	de	riesgo	en	terapia	respiratoria:	a)	Equipos	de	terapia	respiratoria.	b)	
Respiradores.	c)	Nebulizadores.	d)	Otros	equipos	médicos	en	contacto	con	las	vías	
respiratorias. 
	 

Instalaciones	de	uso	sanitario	/	terapéu^co:	Equipos	de	terapia	respiratoria;	
respiradores;	nebulizadores;	sistemas	de	agua	a	presión	en	tratamientos	dentales;	
bañeras	terapéuZcas	con	agua	a	presión;	bañeras	obstétricas	para	partos	e	
instalaciones	que	uZlicen	aguas	declaradas	mineromedicinales	o	termales.		
		

Otros	aparatos	que	acumulen	agua	y	puedan	producir	aerosoles. Cualquier	otra	instalación	que	uZlice	agua	en	su	funcionamiento	y	produzca	o	sea	
suscepZble	de	producir	aerosoles	que	puedan	suponer	un	riesgo	para	la	salud	de	la	
población.		
		

· Prevención de Legionella ·



NOVEDADES	EN	LAS	INSTALACIONES	A	LAS	QUE	SE	APLICA	EL	REAL	
DECRETO	487/2022	

Real	Decreto	865/2003,	de	4	de	julio,	por	el	que	se	establecen	los	criterios	
higiénico-sanitarios	para	la	prevención	y	control	de	la	legionelosis.	

Real	Decreto	487/2022,	de	21	de	junio,	por	el	que	se	establecen	los	requisitos	
sanitarios	para	la	prevención	y	el	control	de	la	legionelosis.	

	
	
Sistemas	de	agua	clima^zada	con	agitación	constante	y	recirculación	a	través	de	
chorros	de	alta	velocidad	o	la	inyección	de	aire	(spas,	jakuzzis,	piscinas,	vasos	o	
bañeras	terapéu^cas,	bañeras	de	hidromasaje,	tratamientos	con	chorros	a	presión,	
otras). 

Sistemas	de	agua	clima^zada	o	con	temperaturas	similares	a	las	climaZzadas	(≥	24	
ºC)	y	aerosolización	con/sin	agitación	y	con/sin	recirculación	a	través	de	chorros	de	
alta	velocidad	o	la	inyección	de	aire,	
	
Vasos	de	piscinas	polivalente	con	este	Zpo	de	instalaciones	
	
Vasos	de	piscinas	con	disposiZvos	de	juego,	zonas	de	juegos	de	agua,	setas,	
corZnas,	cascadas,	entre	otras.		
		

· Prevención de Legionella ·



COMPARATIVA	ENTRE	REAL	DECRETO	865/2003	
	Y	REAL	DECRETO	487/2022	

· Prevención de Legionella ·

•  Cuadruplica	las	muestras	de	análisis	de	Legionella	en	agua	
potable	y	torres	de	refrigeración	

•  Duplica	las	muestras	en	jacuzzis	
•  Incluye	más	análisis	como	aerobios	totales,	hierro,	turbidez,…	
•  Amplia	las	instalaciones		
•  Elimina	el	concepto	de	mayor	o	menor	riesgo		
•  Exige	mas	limpiezas	y	desinfecciones		
•  Protocolos	de	limpieza	con	más	ver^dos	de	agua	
•  Más	requisitos	en	formación		
	



CONSECUENCIAS	

· Prevención de Legionella ·

AUMENTO	DE	COSTES	EN	ADECUACIÓN	DE	INSTALACIONES,	
PERSONAL,	ANALITICAS,	TRATAMIENTOS,...	
	
EFECTO	MEDIOAMBIENTAL	CON	MÁS	VERTIDOS	DE	AGUA	Y	DE	
QUÍMICOS,	MAS	CONSUMO	DE	COMBUSTIBLES,	INSTALACIONES	
MENOS	EFICIENTES,...	



	
1.  Disminuir	la	morbilidad	y	mortalidad	por	Legionella	

2.  Buscar	un	reducción	de	los	costes	de	la	asistencia	sanitaria	y	
de	los	efectos	socio-económicos	

3.  Mejorar	 la	 sostenibilidad	 y	 disminuir	 el	 perjuicio	 al	medio-
ambiente,	ante	un	cambio	climá^co	evidente		

4.  Mejorar	la	eficiencia	de	las	medidas	de	prevención	frente	al	
aumento	en	los	costes	de	su	aplicación…	

· Prevención de Legionella ·

Por	tanto,	tras	20	años,	la	legislación	debería	…	

Lo	conseguiremos	?	



· Prevención de Legionella ·

MUCHAS GRACIAS �


